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Someron \_/esvhuolto Oy Finnleh Acore dﬁ%
Joensuuntie 49 T101 (EN ISO/IEC 17025)
31400 SOMERO

Tilausnro 228636 (WSOMERO/05), saapunut 11.6.2019, naytteet otettu 11.6.2019 (9:30-9:55)

NAYTTEET

Lab.nro Néytteen kuvaus

8917 Jyrkinharju-Linnamaki verk

MAARITYSTULOKSET / NAYTTEET

Maéaritys Yksikk6 8917 STM 1352
Lampétila (N) °C 8,8

Enterokokit * pmy/100 ml 0 <1 (a)
Arseeni, As * o g/l 0,3 k10 @
Kadmium, Cd * ug/l 0,02 «5 (a)
Kromi, Cr* pgfl 0,07 «50 (a)
Kupari, Cu * _ mg/l 0,017 B ) «2 (a)
Fluoridi, F * mg/l 0,12 «1,5 (a)
Lyijy, Pb * Mo/l 0,12 «10 (a)
Elohopea, Hg * pg/l <0,01 «1(a)
Nikkeli, Ni * Hg/l <0,3 «20 (a)
Nitraatti, NO3 * mg/l 12 «50 (a)
Nitriitti, NO2 * mg/l <0,007 «0,50 (a)
Alumiini, Al * Hg/l <2 «200 (b)
Ammonium, NH4 * mg/l 0,006 «0,50 (b)
Wondi,cl* _  mgh 16 «250 (b)
Mangaani, Mn * Hall <1 «50 (b)
Rauta, Fe * Mg/l 4 «200 (b)
Sulfaatti, SO4 * o mg/l 19 «250 (b)
Natrium, Na * mgll 25

COD({Mn)-arvo (hapettuvuus)* mgO2/l <0,5 - «5(b)
Koliformiset bakteerit * pmy/100 ml 0 <1 (b)
Escherichia coli * pmy/100 m} 0 <1 (a)
Heterotrof. pesékeluku 22°C * pmy/mi 0

pH (25 °C) * 74 «9,5, »6,5 (b)
Sahkdnjohtavuus (25 °C) * uS/em 300 «2500 (b)
Sameus * FNU <0,1

Vari * - mg/l Pt <t

Haju Hajuton

Maku Mauton

Merkintbjen selityksié: P = médritys kesken, E = ei tehty, ~ = noin, < = pienempi kuin, « = pienempi tai yhtésuuri kuin, > = suurempi kuin,

» = suurempi tai yhtdsuuri kuin.

STM 1352 = Sosiaali- ja terveysministeridn asetus talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista
* -merkityt analyysit ovat akkreditoituja. (a)=laatuvaatimus, (b)=laatusuositus, (N)=nédytteenottajan havainto.

Tutkimustodistus pétee vain tutkitulle néytteelle. Asiakirjan osittainen kopioiminen on kielletty.
Analyysimenetelmien viitteet ja mittausepdvarmuustiedot ovat liitteelld. Akkreditointi ei koske néytteenottoa eiké lausuntoa.
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LAUSUNTO

Veden tutkitut ominaisuudet téyttivat Sosiaali- ja terveysministerién asetuksen 1352/2015
laatuvaatimukset ja -suositukset.
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Teemu Paloheimo
laboratoriopéallikko
(02) 274 0209

TIEDOKSI

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtyma/Someron toimipiste/Terveystarkastajat
Varsinais-Suomen ELY-keskus/kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi -

Tutkimustodistus pétee vain tutkitulle néytieelle. Asiakijan osittainen kopiciminen on kielletty.
Analyysimenetelmien viitteet ja mittausepévarmuustiedot ovat liitteelld. Akkreditointi ef koske néytteenottoa eikd lausuntoa.



